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Der Betrieb des Stromnetzes – Herausforderungen jetzt und in Zukunft 

Von hier kommen wir …
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… da stehen wir … … hier wollen wir hin !?

2

Versorgungssicherheit

Markt-
entwicklung

Energiewende 

Versorgungssicherheit Marktentwicklung Energiewende1 2 3



Koordiniertes Zusammenwirken schafft Versorgungssicherheit

Markt: Marktbasierte Bedarfsdeckung
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Erzielter Marktpreis viele Erneuerbare 
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Infrastruktur: Ausreichende Netzkapazitäten

Betrieb: Systemstabilität jederzeit sicherstellen
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von 01.01.2020 00:15

bis 31.12.2020 00:00

auf Basis der Fahrpläne

1.725 GWh

19.155 GWh

1.644 GWh 1.849 GWh

91 GWh

4.770 GWh

4.861 GWh256 GWh1.489 GWh102 GWh

3.637 GWh

1.492 GWh

Gesamtimport: 22.740 GWh
Gesamtexport: 18.330 GWh

->   I/E-Saldo: 4.409 GWh
(entspricht 19,4% des Gesamtimports)

Weiträumige Handelsgeschäfte sind täglich eine Herausforderung!

[1] Wöchentliche Median der Day Ahead Ländersalden in MW (vor Redispatch); Blau: Export; Rot: Import; Grün: keine Daten vorhanden; Quelle: Vulcanus;

Ländersalden1 2020

Import
Export

Import-, Export an den Grenzen der 
Regelzone der APG (Handel)

01.01.2020 bis 31.12.2020

Import Export keine Daten vorhanden

+ 7 GW

- 7 GW

Österreich importierte 2020 rd. 4,4 TWh
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Kapazitätsreserven im Übertragungsnetz sind aufgebraucht!

Physikalische West - Ost Lastflüsse konzentrieren 
sich über Österreich

∑ Bezug:
~ 3 – 5 GW

∑ Speicher:
T: ~ 5 GW
P: ~ 3 GW

1. Innerösterreichische Stromnetze sind zu schwach!  
2. Nationale Netzengpässe erfordern Redispatch!  

Bezug Bezug

Bezug

Bezug

21% 79%

Internationale Perspektive Nationale Implikationen

Überschuss
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© Austrian Power Grid Ort, Datum 6

Strompreis bestimmt den steuerbaren Kraftwerkseinsatz
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70% Erfordernis verschärft die Belastungssituation im 
Übertragungsnetz 

Engpässe bei unmittelbarer Umsetzung der 
70% Mindestkapazitätsanforderung1

 

 

Relative Häufigkeiten  
der (n-1)-Überlastungen: 

1% - 5% 
5% - 15% 
>15% 

  

[1] HOTSPOT BERICHT der österreichischen Übertragungsnetzbetreiber gemäß Artikel 14 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2019/943 über den 
Elektrizitätsbinnenmarkt:
https://www.e-control.at/documents/1785851/0/Beilage+1+-+Hotspot+Bericht+gem+Art+14+Abs+7+EU-VO.pdf/cc107b19-4ad5-2404-1521-
4afe3f268f1f?t=1601447284360
[2] Action Plan in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2019/943
https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:bb4181fc-41cd-4c96-9f68-26350c69f712/Action_Plan_Austria.pdf
[3] CWE 20% bzw. 18,4% AT-CZ; AT-HU; AT-SI; AT-Italy North

Lineare Trajektorie der Mindestkapazitätsanforderung laut Action Plan2

Maßnahmenpaket im Actionplan:
− Netzausbau
− Absicherung Netzreserve

Risiko: Bidding Zone Split

Mindestkapazitätsanforderung
Österreich

https://www.e-control.at/documents/1785851/0/Beilage+1+-+Hotspot+Bericht+gem+Art+14+Abs+7+EU-VO.pdf/cc107b19-4ad5-2404-1521-4afe3f268f1f?t=1601447284360
https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:bb4181fc-41cd-4c96-9f68-26350c69f712/Action_Plan_Austria.pdf
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100 % Erneuerbare erfordert Verdoppelung der „erneuerbaren“ 
Kraftwerksleistung 

Energie (TWh) Leistung (MW)

Quelle: APA/ORF.at; Datenbasis: BMK (eigene Darstellung)
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Quelle: ECA 2019 | *ENTSO-E TYNDP 2022 – NT2030 | ** Zubauziel - Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG)

Ziele der Bundesregierung: 
100% (national bilanziell) Strom aus 

erneuerbaren Energiequellen bis 2030

Energetischer Zuwachs: +27 TWh**

Leistungszuwachs: +19.500 MW

(vgl. aktuelle Kraftwerksleistung AT: ca. 24.000 MW)
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[1] Regelzone APG

EAG Ziele 2030: Installierte Kapazität der Erneuerbaren1

Speicher- und Pumpspeicher: 8 GW
Laufwasserkraft: 6 GW
Wind: 9 GW
PV: 12 GW

1.
00

0 
M

W

Erwartete Verteilung der Erneuerbaren in Österreich 
Fakten – Entwicklungen – Einschätzungen
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Lastdeckung 2020 Lastdeckung 2030

Das Bild kann nicht angezeigt werden.

WasserkraftVerbrauch

12 GW

9 GWWind: 3,2 GW

PV: 2 GW

Das Bild kann nicht angezeigt werden.

Das Bild kann nicht angezeigt werden.

Weiterhin massive 
Unterdeckung!

Überdeckung an einem Tag: 140 GWh!

 Entspricht dem Jahresstromverbrauch von über 
30.000 Haushalte

 Entspricht rd. 2 Millionen Tesla Model 3

Weiterhin massive 
Unterdeckung!

Systemische Herausforderungen steigen…

Das Bild kann nicht angezeigt werden.

Verbrauch (wöchentliches Maxima)

Das Bild kann nicht angezeigt werden.
Das Bild kann nicht angezeigt werden.
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Winter

Sommer

Quelle: www.netzburgenland.at

Erzeugung
Verbrauch

… führt zu zunehmender Schwankung der 
Übergabeleistungen zwischen Verteiler- und 
Übertragungsnetze

Steigende Volatilität des Erzeugungsmix …



Investitionsvolumen der APG steigt auf 3,5 Mrd. € 
Investitionen in das Übertragungs- und Verteilernetz1: 18 Mrd. €

220-kV-Anspeisung Zentralraum Oberösterreich
IBN 2026-2030 (in Abschnitten)

Projekt-Cluster Zentral-Österreich
(Steiermark), Umsetzung bis 2029

380-kV-Salzburgleitung
IBN: Q2/2025

Reschenpassprojekt
IBN: 2023

380-kV-Deutschlandleitung
gepl. IBN: 2026

Netzraum Kärnten

UW Westtirol und 
Netzraum Tirol

Projekt-Cluster 
Österreich-Ost

(Netzintegration 
Windkraft,                            

VNB und PV)

380 kV
220 kV
110 kV

A

F

E
D

C

B

Weinviertelleitung
IBN: Q2/2022

Netzausbau 
Cluster

Quelle: [1] OE (2020), 43 Mrd. Euro Investitionen in die E-Wirtschaft bringen hohe volkswirtschaftliche Effekte, 
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200707_OTS0031/43-mrd-euro-investitionen-in-die-e-wirtschaft-bringen-hohe-volkswirtschaftliche-effekte 12



Digitalisierung zur Optimierung des Energiesystems 
und Schaffung neuer Geschäftsmodelle

Kunde rückt ins Zentrum

Quelle: Elia
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Die Beiträge von APG für eine sichere Stromversorgung

Strategische Vorsorge
Netzausbau, Absicherung 
der Netzreserve, Vertragliche 
Vorsorge für Regelreserve 
und Engpassmanagement, 
Notfallgestänge (Security 
Package)
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Instandhaltung
Inspektionen, Funktionsprüfungen, 
Revisionen, Trassenmanagement, 
Dokumentation

Blackout-Prävention 
Erstellung, Übung und zentrale 
Durchführung von 
Netzwiederaufbaukonzepten, 
Etablierung von Schutz- und 
Alarmierungssystemen

Weitere Maßnahmen zur 
Steigerung der Resilienz
Reservewarte, Redundante 
Systeme (IT/OT), Objekt-, 
Brandschutzmaßnahmen, 
Trainings/Schulungen für 
Personal, etc.

Operative Netzbetriebsplanung
Studienrechnungen, Abschaltkoordinierung, 
täglich koordinierte Sicherheitsrechnungen 
und Planung und Einsatz von 
Notmaßnahmen (Redispatch)

Leistungs-/Frequenzregelung
Einsatz und Qualitätskontrolle 
von Regelenergiekraftwerken

Zentrale 24/7-Überwachung und 
Steuerung des Netzes 
Berücksichtigung europäischer 
Nachbarnetze, Verteilernetze und 
Ausfallsimulation (n-1)



Österreich braucht Strom.

Vielen Dank !
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