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BESCHEID

In dem aufgrund des Antrags der Austrian Power Grid AG vom 4.5.2018, eingelangt am
8.5.2018, gefuhrten Verfahren ergeht gemaR Art. 9 Abs. 7lit. ¢ iVm Art. 35 Abs. 1
Verordnung (EU) 2015/1222 zur Festlegung einer Leitlinie fur die Kapazitatsvergabe und das
Engpassmanagement, ABIL 197 vom 25.7.2015, S.24 iVm §21 Abs 1Z 8 E-ControlG,
BGBI | Nr 110/2010 idF 108/2017, nachstehender

. Spruch

Die Regulierungsbehérde genehmigt die von allen Ubertragungsnetzbetreibern der
Kapazitatsberechnungsregion Italien Nord ausgearbeitete Methode fiur das koodinierte
Redispatching und Countertrading gemaR Art. 35 Verordnung (EU) 2015/1222 (,/taly North
TSOs Proposal for coordinated redispatching and countertrading methodology in accordance
with Article 35 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a
guideline on capacity allocation and congestion management‘, Beilage./1). Die Beilage./1
bildet einen Bestandteil dieses Bescheids.

Energie-Control Austria fir die Regulierung der Rudolfsplatz 13a Fax: +43-1-24 7 24-900
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Il. Begriindung

I.1. Regulatorischer Rahmen und rechtliche Grundlagen

Das Ziel der am 14.08.2015 in Kraft getretenen Verordnung (EU) 2015/1222 zur Festlegung
einer Leitlinie fur die Kapazitdtsvergabe und das Engpassmanagement, ABIL 197 vom
25.7.2015, S.24 (CACM-VO) besteht in der Koordination und Harmonisierung der
Kapazitdtsberechnung und -vergabe in den grenziberschreitenden Day-Ahead und Intraday-
Markten.

Um dieses Ziel zu erreichen sieht Art. 35 Abs. 1 CACM-VO unter anderem vor, dass alle
Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) der betreffenden Kapazitatsberechnungsregion (CCR)'
einen Vorschlag fur eine gemeinsame Methode fir das koordinierte Redispatching? und
Countertrading® erarbeiten und den jeweiligen Regulierungsbehérden zur Genehmigung
vorlegen. Diese Methode soll dazu beitragen einen zuverldssigen Netzbetrieb zu
gewahrleisten und sicherstellen, dass dem Markt optimale Kapazitat zur Verfugung gestellt
wird (Erwagungsgrund Nr. 10 der CACM-VO).

I.2. Verfahrensablauf, Sachverhalt und Zuldssigkeit des Antrags
Il.2.a. Verfahrensablauf

Das gegenstandliche Genehmigungsverfahren betrifft die Genehmigung des gemeinsamen
Vorschlags aller UNB der CCR ltalien Nord fir eine Methode fiur das koordinierte
Redispatching und Countertrading gemafl Art. 35 Abs. 1 CACM-VO (KRC-Vorschlag)

(Beilage./1).

Mit Antrag vom 4.5.2018, eingelangt am 8.5.2018 hat Austrian Power Grid AG (APG) als
Antragstellerin den KRC-Vorschlag bei E-Control zur Genehmigung eingereicht.

Am 23.11.2018 wurde im Rahmen des ,/taly North Energy Regional Regulators’ Forum" von
allen Regulierungsbehérden der CCR ltalien beschlossen, hinsichtlich des eingereichten KRC-
Vorschlags Abanderungen gemaf Art 9 Abs 12 CACM-VO zu verlangen.

1 Die CCR Italien Nord wurde durch ACER-Beschluss 06-2016 vom 17.11.2016 in der Fassung des ACER-
Beschlusses 04/2019 vom 1.4.2019 festgelegt und besteht gemaR Art. 6 dieses Beschlusses aus den
Gebotszonengrenzen Italien NORD — Frankreich (NORD — FR), bewirtschaftet durch TERNA Rete Electtrica
Nationale S.p.A. und RTE — Réseau de transport d’électricité; Italien NORD — Osterreich (NORD-AT),
bewirtschaftet durch TERNA Rete Electtrica Nationale S.p.A. und Austrian Power Grid AG und Italien NORD —
Slowenien (NORD-SL), bewirtschaftet durch TERNA Rete Electtrica Nationale S.p.A. und ELES d.o.o.

2 Redispatching bezeichnet gemaR Art. 2 Z 2 Verordnung (EU) Nr. 543/2013 Uber die Ubermittlung und die
Veréffentlichung von Daten in Strommarkten und zur Anderung des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 714/2009
des Europiaischen Parlaments und des Rates, ABI. 163 vom 15.6.2013, S.1 (Transparenz-VO) eine
MaRnahme, die von einem oder mehreren Netzbetreibern durch die Verénderung des Erzeugungs- und/oder
des Lastmusters aktiviert wird, um die physikalischen Lastflisse im Ubertragungsnetz zu &ndern und
physikalische Engpé&sse zu mindern.

3 Countertrading bezeichnet gemaR Art. 2 Z 13 Transparenz-VO einen zonenubergreifenden Austausch von
Strommengen zwischen zwei Gebotszonen, der von den Netzbetreibern zur Minderung physikalischer
Engpasse initiiert wird.
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Mit Schreiben vom 18.2.2019, eingelangt am 20.2.2019, hat APG einen in Koordination mit
allen UNB der CCR lItalien Nord den Vorgaben dieses Abanderungsgesuchs entsprechend
angepassten KRC-Vorschlag bei E-Control zur Genehmigung eingereicht.

Die gemaR Art. 9 Abs. 10 CACM-VO erforderliche Einigung zwischen den zustandigen
Regulierungsbehérden wurde im Rahmen des ,ltaly North Energy Regional Regulators’
Forum® am 17.5.2019 erzielt und in einem diesem Bescheid als Beilage./2 beigefiigten
Positionspapieren zusammengefasst (Approval by the Italy North Regulatory Authorities of
Italy North TSOs Proposal for coordinated redispatching and countertrading methodology in
accordance with Article 35 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015
establishing a guideline on capacity allocation and congestion management, 17 May 2019).

Diese Positionspapiere bildet die Grundlage fiir die jeweiligen nationalen Genehmigungen der
Regulierungsbehérden der CCR ltalien Nord.

I.2.b. Sachverhalt

Die Antragstellerin ist RegelzonenfihreriSd § 7 Abs. 1 Z 60 EIWOG 2010 und betreibt geman
§ 23 Abs. 1 EIWOG 2010 auf Basis eines Kooperationsabkommens auch die Regelzone der
Vorarlberger Ubertragungsnetz GmbH (VUEN). Vor diesem Hintergrund treffen die
Antragstellerin die in §23 Abs.2 Z1 bis 25 EIWOG 2010 festgelegten Pflichten fir
Regelzonenflhrer. Diese Pflichten umfassen unter anderem,

- die Bereitstellung der Systemdienstleistung (Leistungs-Frequenz-Regelung)
entsprechend den technischen Regeln, wie etwa der ENTSO-E, wobei diese
Systemdienstleistung von dritten Unternehmen erbracht werden kann;

die Ermittlung von Engpéassen in Ubertragungsnetzen sowie die Durchfilhrung von
MaRnahmen zur Vermeidung, Beseitigung und Uberwindung von Engpéssen in
Ubertragungsnetzen, weiters die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit.

- fur Zwecke der Kapazitatsvergabe und der Uberprifung der Netzsicherheit auf
regionaler Ebene Uber ein oder mehrere integrierte Systeme zu verfiigen, die sich auf
einen oder mehrere Mitgliedstaaten erstrecken;

- regional und tUberregional die Berechnungen von grenziiberschreitenden Kapazitaten
und deren Vergabe gemdaR den Vorgaben der Verordnung 2009/714/EG zu
koordinieren;

- die Vorlage der Regeln fur das Engpassmanagement einschlieBlich der
Kapazitatszuweisung an den grenziberschreitenden Leitungen sowie jede Anderung
dieser Regeln zur Genehmigung an die Regulierungsbehérde;

- die Fahrplanabwicklung mit anderen Regelzonen;

- Messungen von elektrischen GréRen an Schnittstellen seines Elektrizitatsnetzes und
Ubermittlung der Daten an den Bilanzgruppenkoordinator und andere Netzbetreiber:

- den Abruf der Erzeugungsanlagen zur Aufbringung von Regelenergie
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- den physikalischen Ausgleich zwischen Aufbringung und Bedarf in dem von ihnen
abzudeckenden System sicherzustellen

- Vertrage Uber den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, den
Bilanzgruppenverantwortlichen sowie den Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen
Marktteilnehmern entsprechend den Marktregeln abzuschlieRen

- in  Zusammenarbeit mit anderen Regelzonenfilhrern unter Austausch der
erforderlichen Daten eine regionale Betriebsplanung durchzuftihren und koordinierte
Netzbetriebssicherheitssysteme zu verwenden.

APG ist weiters LFR-Block-Beobachter* iSd Art. 3 Abs. 2 Z 139 SO-VO® des Leistungs-
Frequenz-Regelblocks® ,APG", der einzig aus der Leistungsfrequenz-Regelzone’ ,APG"
besteht, welche schlieflich wiederum blof? aus dem Monitoring-Gebiet® ,APG* besteht. Dies
ist in Artikel 3 der Methode furr ein gemeinsames Netzmodell der UNB des Synchrongebietes
Kontinentaleuropa gemal Art. 141 Abs. 2 SO-VO - genehmigt durch Bescheid der
Regulierungsbehérde vom 31.8.2018 zu GZ V LFCD 01/18 — festgelegt. Als LFR-Block-
Beobachter werden APG gemaR Art. 3 Abs. 2 Z139 SO-VO auf unionaler Ebene -
vergleichbar mit § 23 Abs. 2 EIWOG 2010 auf nationaler Ebene — die Aufgaben eines RZF
Ubertragen.

Der von allen UNB der CCR lItalien Nord erstelltet KCR-Vorschlag wurde von diesen UNB vom
23.2.2018 bis 23.3.2018 veréffentlicht und konsultiet und bei den betroffenen
Regulierungsbehérden zur Genehmigung eingebracht.

Il.2.c. Zulassigkeit des Antrags

Die Zustandigkeit der Energie-Control Austria fir die Regulierung der Elektrizitats- und
Erdgaswirtschaft (E-Control) als Regulierungsbehérde fir die Elektrizitats- und
Erdgaswirtschaft fir die Genehmigung gemal Art. 9 Abs. 7 lit. ¢ CACM-VO iVm Art. 35 Abs. 1
CACM-VO ergibt sich aus § 21 Abs. 1 Z8 iVm Art. 18 Abs. 3 lit. d und Art. 18 Abs. 5 der
Verordnung (EG) 714/2009 Uber die Netzzugangsbedingungen fur den grenziberschreitenden

4 LFR-Block-Beobachter bezeichnet gemaR Art. 3 Abs. 2 Z 139 SO-VO einen fiir die Erhebung der Daten fiir die
Bewertungskriterien fiir die Frequenzqualitdt eines LFR-Blocks und fiir die Anwendung dieser Kriterien
zusténdigen UNB.

5  Verordnung (EU) 2017/1485 der Kommission vom 2.8.2017 zur Festlegung einer Leitlinie fir den
Ubertragungsnetzbetrieb, ABI L 220 vom 25.8.2017 Seite 1 (SO-VO).

6 Leistungs-Frequenz-Regelblock oder kurz LFR-Block bezeichnet gemaR Art. 3 Abs. 2 Z 18 SO-VO einen Teil
eines Synchrongebietes oder ein vollstandiges Synchrongebiet, der/das physisch durch Messpunkte an
Verbindungsleitungen mit anderen LFR- Blécken abgegrenzt wird, eine oder mehrere LFR-Zonen umfasst und
von einem oder mehreren UNB betrieben wird, der/die die Verpflichtung zur Leistungs-Frequenz-Regelung
erfillt/erfllen.

7 Leistungs-Frequenz-Regelzone oder kurz LFR-Zone bezeichnet gemaR Art. 3 Abs. 2 Z 12 SO-VO einen Teil
eines Synchrongebietes oder ein vollstdndiges Synchrongebiet, der/das durch Messpunkte an
Verbindungsleitungen mit anderen LFR-Zonen abgegrenzt ist und von einem oder mehreren UNB betrieben
wird, der/die die Verpflichtungen zur Leistungs- Frequenzregelung erfiillt/erfullen.

8 Monitoring-Gebiet bezeichnet gemal geman Art. 3 Abs. 2 Z 145 SO-VO einen Teil eines Synchrongebietes
oder ein vollsténdiges Synchrongebiet, der/das durch Messpunkte an Verbindungsleitungen von anderen
Monitoring-Gebieten abgegrenzt wird und der/das von einem oder mehreren UNB betrieben wird, der/die die
Verpflichtungen fur das Monitoring-Gebiet erfillt/erfillen.
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Stromhandel, ABI. L 211, vom 14.8.2009, Seite 15 (Stromhandels-VO). Die Zustandigkeit des
Vorstandes der Regulierungsbehdérde folgt aus § 7 Abs. 1 E-ControlG.

Aufgrund der durch § 23 Abs. 2 EIWOG 2010 getroffenen nationalen Aufgabenzuweisung an
die Antragstellerin, nimmt VUEN als UNB keine Funktion iSd Art. 1 Abs. 3 CACM-VO wabhr,
die fur die Verpflichtung gemaR Art. 35 Abs. 1 CACM-VO relevant ist. Vor diesem Hintergrund
ist die Antragstellerin antragslegitimiert.

Die Genehmigungsantrage von APG sind zuléssig. Die gesetzlichen Vorschriften iber das
Verfahren sind, auch unter Beriicksichtigung der Vorgaben der CACM-VO, gewahrt worden.

I.3. Rechtliche Beurteilung

Art. 35 Abs. 2 CACM-VO sieht vor, dass die Methode fur das koordinierte Redispatching und
Countertrading Malinahmen von grenziiberschreitender Bedeutung umfasst und es allen UNB
in jeder CCR erméglicht, physische Engpésse wirksam zu beheben, unabhéngig davon, ob
die Grunde fir die physischen Engpésse hauptsachlich auBerhalb ihrer Regelzone liegen oder
nicht. Die Methode fir das koordinierte Redispatching oder Countertrading soll darauf
abstellen, dass ihre Anwendung die Lastflisse auBerhalb der Regelzone des UNB signifikant
beeinflussen kann. Diesen Vorgaben der CACM-VO kommt die Antragstellerin nach:

Der gednderte KRC-Vorschlag erméglicht es UNB physikalische Engpasse auf Netzelementen
innerhalb einer definierten ,Area of Common Interest* (ACI) durch grenziberschreitende
Redispatching und Countertrading MaBnahmen zu beseitigen. Art. 4 des KRC-Vorschlags
regelt den Umfang dieser Liste an Netzwerkelementen. Aus Griinden der Konsistenz umfasst
sie jene kritischen Netzwerkelemente, die in der Kapazitatsberechnungsmethode gemaf
Art. 21 CACM-VO verwendet werden und die dartiber hinaus durch diese Redispatching und
Countertrading MaRRnahmen signifikant beeinflusst werden kénnen. Laut Art. 4 Abs. 4 KRC-
Vorschlag wird der Einfluss solcher MaRnahmen eines UNB auf alle Elemente der ACI
beriicksichtigt, ungeachtet davon, ob sie sich in der Regelzone dieses UNB befinden oder
nicht. Dadurch wird den Vorgaben des Art. 35 Abs. 2 der CACM-VO entsprochen.

Art. 6 des KRC-Vorschlags beschreibt den Prozess fiur koordinierte Redispatching und
Countertrading MaRnahmen. Diese erméglichen es UNB Engpéasse auf Elementen der ACI
effektiv zu beseitigen. Zuerst muss dazu ein Engpass auf einem Netzelement der ACI bei der
koordinierten  Sicherheitsiiberwachung durch den koordinierten Kapazitatsberechner
identifiziert werden. Dann werden verfiigbare, glinstige AbhilfemaRnahmen zur Beseitigung
der Engpésse in Einklang mit den Art. 75 und 76 der SO-VO koordiniert. Fiir den Fall, dass
diese allein nicht ausreichen, um den Engpass zu beseitigen, werden koordinierte
Redispatching und Countertrading MaBnahmen angewendet. Dabei ist es fir den Einsatz
dieser MalRnahmen unerheblich, ob die Ursache fur den physikalischen Engpass innerhalb der
Regelzone eines UNB liegt oder nicht. Die Auswahl dieser MaBnahmen folgt dabei dem Ziel,
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die Gesamtkosten der UNB der CCR ltalien Nord zu minimieren. Dies entspricht den VVorgaben
der CACM-VO Art. 35 Abs. 2 nach wirksamer Behebung von Engpéssen.

Die UNB der CCR ltalien Nord haben den KCR-Vorschlag gemaB Art. 12 Abs. 1 CACM-VO
veroffentlicht und im Zeitraum vom 30.3.2018 bis 3.5.2018 konsultiert.

Die Vorschlage enthalten schlieRlich den gema Art. 9 Abs. 9 CACM-VO fur ihre Umsetzung
geforderten Zeitplan. Art. 10 Abs. 2 des KCR-Vorschlags enthélt einen Implementierungsplan,
der KCR-Vorschlag erfillt somit die Vorgabe des Art. 9 Abs. 9 CACM-VO.

Der eingereichte Vorschlag bertcksichtigt in seinen Erwégungsgriinden in Punkt 4 zudem die
Auswirkungen auf die Zielsetzungen der CACM-VO. Diese sind insbesondere gerichtet auf die
Gewahrleistung einer optimalen Nutzung der Ubertragungsinfrastruktur, eines
diskriminierungsfreien Zugangs zu gebotszonenubergreifender Kapazitdt und die
Gewahrleistung der Betriebssicherheit.

Vor dem Hintergrund der obigen Erwégungen sind die eingereichten Vorschldage zu
genehmigen.

lll. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann gemal § 7 VwGVG das Rechtsmittel der Beschwerde an das
Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. Die Beschwerde ist binnen vier Wochen nach
erfolgter Zustellung dieses Bescheides bei der Energie-Control Austria einzubringen und hat
die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides, die belangte Behérde und die Griinde auf
die sich die behauptete Rechtswidrigkeit stutzt, sowie das Begehren zu enthalten.

Im Falle einer Beschwerde wird ersucht, die Eingabegebiihr von EUR 30,- gemal § 14 TP 6
Abs. 57 1 lit. b Gebuihrengesetz (GebG) 1957, BGBI 267/1957 idgF iVm § 2 BuLVwG-EGebV,
BGBI Il 387/2014 idgF, unter Angabe des Verwendungszwecks durch Uberweisung auf das
entsprechende Konto des Finanzamtes flir Gebuhren, Verkehrssteuern und Glicksspiel
geman § 1 Abs. 3 BuLVWG-EGebV zu entrichten
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IV. Gebiihrenhinweis

Es wird ersucht, die Eingabengebuihr von EUR 14,30 gemaR § 12 Abs. 1iVm § 14 TP 6 Abs. 1
Gebliihrengesetz (GebG) 1957, BGBI 267/1957 idgF, und die Beilagengebiihr von EUR 21,80
gemall § 14 TP 5 Abs. 1 GebG, insgesamt sohin EUR 36,10 auf das Gebiihrenkonto der
Energie-Control Austria bei ERSTE BANK, BIC: GIBAATWWXXX, IBAN: AT57 2011 1403
1846 4201 zu Uberweisen (§ 3 Abs. 2 Gebuhrengesetz 1957 iVm GebG-ValV 2011, BGBI II
191/2011).

Energie-Control Austria
fur die Regulierung der Elektrizitats- und Erdgaswirtschaft (E-Control)

Wien, am 7.6.2019

Der Vorstand

[
: f
Dr. Wolfgang Urbantschitsch, LL.M. DI AndreaiE enbauer
Vorstandsmitglied Vorstandsmitglied

Beilagen:

Beilage./1: Italy North TSOs Proposal for coordinated redispatching and countertrading
methodology in accordance with Article 35 of Commission Regulation (EU)
2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and
congestion management

Beilage./2:  Approval by the Italy North Regulatory Authorities of Italy North TSOs Proposal
for coordinated redispatching and countertrading methodology in accordance
with Article 35 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015
establishing a guideline on capacity allocation and congestion management, 17
May 2019

Ergeht als Bescheid an:

Austrian Power Grid AG
Vorstand

IZD-Tower

Wagramer Stralle 19
1220 Wien

per RSb
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